
Stromversorgung, Steuerelektronik & Verdrahtungsplan
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1) Eine Erdung reicht beim ersten Modul
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2) Vorsicht – Erdung immer direkt vom Trafo abnehmen
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3)

3) Maximal 200 LED’s anhängen, sonst zusätzliches Power Modul verwenden

4)

4) In Central Station als Schaltartikel anlegen mit entsprechendem Symbol

PC
Traincontroller
V10 (Freiwald)

203

4)

204

Fahr- und Schaltstrom (digital)

Gleichrichter
5225 Viessmann

Power Modul 4700uF
Output 25VDC, 5Amax.

MP3 Baustein
ELV MSM2

Trafo
5V DC

Kontroll LED DC

vertauscht
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1:n LED an AC

1:n Blöcke


